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K440 Konformitätserklärung RA_RB_RBH, Ver 1.1, 19.04.2024 

 

Konformitätserklärung  
 

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichneten Produkte in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von 
uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach den 
anwendbaren Kapiteln der DIN EN 13348:2016 und DIN EN ISO 7396-1:2016 entsprechen. 

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihrer Gültigkeit. Für die 
Installation sind die Installationshinweise zu beachten. 
 
Hersteller 
  INRAG AG 
  Auhafenstrasse 3a 
  CH-4132 Muttenz 
  Tel.: +41 (0)61 378 96 00 
 
Produkte 
  Medizinalgasdurchführung 

KD-RA-S - 10 bis 22mm (I4284010-000/I4284012-000/I4284015-000/I4284018-000/I4284022-000) 
KD-RA-L - 15mm (I4286015-000) 
KD-RB-S – 10 und 15mm (I4285010-000/I4285015-000/I4285018-000) 
KD-RBH – 10 und 15mm (I4285110-000/I4285115-000) 

 
 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: 
 
 
DIN EN 13348:2016 Kupfer und Kupferlegierung – Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für medizinische Gase 

oder Vakuum; Deutsche Fassung EN 13348:2016 
 
 
DIN EN ISO 7396-1:2016  Rohrleitungssysteme für medizinische Gase – Teil 1: Rohrleitungssysteme für 

medizinische Druckgase und Vakuum (ISO 7396-1:2016 + Amd 1:2017); Deutsche 
Fassung EN ISO 7396-1:2016 +A1:2019  

 
 
Bestätigung 
 
Hiermit bestätigt INRAG AG, dass die definierten Arbeitsprozesse eingehalten und die Prüfungen entsprechend den 
Anforderungen durchgeführt und erfolgreich bestanden wurden. 
 

Muttenz, …. 

 

 

 

Leiter RLB      Leiterin QM 

Hasan Akkiz      Stephanie Seegers 
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